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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: WESSLING Hungary
Kérnyezetvédelmi, Elelmiszerbiztonsagi,
Egészségvédelmi és Mindségiigyi Szolgaltato
Kft.

1047 Budapest, Foti ut 56/A
Munka azonosito jele: Ivovizvizsgalat
(2010/K/3294)

Vizsgalati jegyzékdényv szama: 96783
A laboratérium a NAT altal NAT-1-1398/2008 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Analitika kezdete: 2010.07.26
Analitika vége: 2010.08.02

A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Vizsg. jegyzok. sz.: Bejegyezve a Févarosi

96783/1; Birdsag Cégbirésagan,
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Bejegyezve a Févarosi

Vizsg. jegyzok. sz.:

96783/1;
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Altalanos vizkémiai paraméterek meghatarozasa
Minta jellege: Ivéviz
MSZ ISO 10523:2003 (1)
MSZ EN 27888:1998 (2)
MSZ EN ISO 8467:1998 (3)
MSZ EN ISO 9963-1:1998 (4)
MSZ EN ISO 10304-1:2000 (5)
MSZ EN ISO 11885:2009 (6)
MSZ EN ISO 6878:2004 (7)
MSZ EN 26777:1998 (8)
MSZ ISO 7150-1:1992 (9)
MSZ 1484-3:2006 (10)
MSZ EN ISO 11885:2000 (11)

Minta jele
Komponens Mértékegység | Firedi it | Heged(is Gyula u. | Pannénia utca
pH ' 7,38 7,55 7,48
Vezetéképesség (25 °C-on) uSicm 594 565 545
KOlps * mgO,/dm® 1,1 <0,5 0,9
p-Lugossag * mmol/dm® <0,1 <0,1 <0,1
m-Ligossag * mmol/dm® 45 4,5 42
Hidrogén-karbonat * mg/dm® 275 272 254
Karbonat * mg/dm® <6 <6 <6
Hidroxid * mg/dm® <2 <2 <2
Fluorid ° mg/dm®* 0,1 0,1 0,1
Klorid ° mg/dm® 19 17 17
Bromid ° mg/dm® <0,1 <0,1 <0,1
Nitrat ° mg/dm® 6 6 6
Ortofoszfat > mg/dm?® <0,5 <0,5 <0,5
Szulfat ® mg/dm® 43 38 36
Nitrit ® mg/dm® <0,01 <0,01 <0,01
Amménium ? mg/dm® 0,02 0,04 <0,02
Vag M mg/dm® 0,09 <0,01 <0,01
Mangan """ mg/dm® <0,01 <0,01 <0,01
Kalium " mg/dm’ 3,2 2,7 26
Natrium """ mg/dm”® 14,0 12,1 12,2
Kalcium '* " mg/dm® 85,2 74,0 74,9
Magnézium ' "’ mg/dm’ 217 18,9 18,9
Osszes keménység """ mgCaO/dm’ 169 147 148
Anionok dsszesen mekv/dm?® 6,03 5,87 5,63
Kationok 6sszesen mekv/dm® 6,74 5,85 5,90
Anionok/kationok % 89,5 100,3 93,7

Alkalmazott késziilékek: UV2-100UV-VIS spektrofotométer; PE Optima 5300 DV ICP-OES; Metrohm
850 Professional IC; Inolab pH / vez.kép. méré
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Oldott elemtartalom meghatarozasa

Minta jellege: Ivéviz

EPA Method 200.8:1999 (1)
MSZ EN ISO 17294-2:2005 (2)
MSZ 1484-3:20086 (3)
MSZ EN 1483:2007 (4)

Minta jele
I Hegediis Pannoénia
Komponens Mértékegység Firedi at Gyula u. bl
Arzén "2 pg/dm?® 1,6 1,8 1,8
Kadmium "2 pg/dm?® <0,1 <0,1 <0,1
Krém "2 pg/dm?® <0,5 <0,5 <0,5
Réz "? ug/dm?® 6,5 222 23,8
Nikkel " pg/dm?® 6,8 1,8 1,8
Olom "2 ug/dm?® 1,1 1,8 12,4
Cink " pg/dm® 251 593 40,3
Higany ** pg/dm?® <0,01 <0,01 <0,01
Alkalmazott késziilekek
PE ELAN DRC Il ICP-MS
PE FIMS-400 Hg-AAS
2010. augusztus 2.
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