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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Vizsgalati szam: N. 32019 - 32021 /2010.

Megrendel neve: WESSLING Hungary Kift.
cime: 1047 Budapest, Foti ut 56.
Minta megnevezése, Ivoviz

azonositoé adatai: 1. Furedi ut

2. Hegediis Gyula u.
3. Pannonia u.

Projekt: 2010/K/3294

Mintavétel ideje: 2010.07.26.

Mintavevé: WESSLING Hungary Kft.

(NAT altal NAT-1-1398/2008 szamon akkreditalt szervezet)

Minta beérkezés: 2010. jalius 26.

Vizsgalat idépontja: 2010. jalius 26.
Vizsgalt jellemzé Vizsgalati eredmény
Vizsgalati moédszer 1. 2 3.
Szulf. red anaerob spéra (Clostridium) szam/100ml 0 0 0
MSZ EN 26461-2:1994
Clostridium perfringens szam/100ml 0 0 0
MSZ EN I1SO 7937:2005
Coliform szam/100ml 0 0 0
MSZ EN I1SO 9308-1:2001
E. coli szam/100ml 0 0 0
MSZ EN ISO 9308-1:2001
Mikrobaszam 37°C/ml 0 0 0
MSZ EN I1SO 6222:2000
Mikrobaszam 22°C/ml 0 0 0
MSZ EN 1SO 6222:2000
Enterococcus szam/100ml 0 0 0
MSZ EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa szam/100ml| 0 0 0

MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN 1SO 16266:2008

A kozolt vizsgélati eredmények kizardlag a bekdlildétt mintakra vonatkoznak.
A vizsgélati eredményekr6l részmasolat engedélyiink nélkiil nem készithetd.
Reklamécids hataridé a jegyzbkényv datumat kéveté 3. nap.
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